Zatgcznik nr 2 do ,,Regulaminu udzielania zamoéwieri publicznych o wartosci do 130 000 zt”

Nr postepowania: 3/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamowien o wartosci do 130 000 ztotych

Zamawiajacy:

Gmina Watbrzych - Zaktad Aktywnosci Zawodowej ,Victoria” w Watbrzychu, ul. 1 Maja 112, 58-305
Watbrzych

tel. 74 633 67 50

e-mail: biuro@zazvictoria.pl

zaprasza do sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn.:
»Wykonanie projektu, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku sktad-
nicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Watbrzychu”.

1. Rodzaj zaméwienia: (usfuga/dostawa/robota budowlana*)

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia (okreslenie wielkosci lub zakresu zaméwienia):

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruk-
turg towarzyszacy, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie ca-
tej instalacji, stuzgcej zaopatrzeniu w energie elektryczng sktadnicy akt oraz zgloszenie instalacji do ZE.
Uzyskana z instalacji fotowoltaicznej energia bedzie odprowadzana po przytaczeniu do sieci elektroe-
nergetycznej.

3. Termin wykonania zamdwienia:
Wymagany termin realizacji zamdwienia: 30 dni od daty podpisania umowy i przekazania placu
budowy.

4. Sposob uzyskania informacji dotyczacych przedmiotu zamowienia:
Szczegotowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia mozna uzyskaé: drogg mailowa, pod
adresem j.sek@zazvictoria.pl
Pracownikami uprawnionymi do kontaktéw z wykonawcami sg:
- Marek Pabisz m.pabisz@zazvictoria.pl
- Janusz Segk j.sek@zazvictoria.pl
5. Opis wymagan stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktdrzy spetniajg wszystkie wymagania
okredlone w ,Specyfikacji technicznej” oraz ,,Formularzu ofertowym”.
6. Zawartosc oferty:
Oferta Wykonawcy musi zawiera¢ nastepujace dokumenty:
1) oferte Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami (Wzdr ,Formularza ofertowego” stanowi zafgcznik
nr 3 do Regulaminu);
2) parafowany wzér umowy (Zatacznik nr 4).

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- ceng ofertowa nalezy przedstawic jako cene: netto, podatek VAT, brutto;

- cena ofertowa podana przez wykonawce obowigzuje przez okres waznosci umowy i nie podlega
waloryzacji.

8. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium:
- Najnizszej ceny - Cena-100%.



9, Forma, miejsce i termin zfozenia oferty:

- oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim (czytelng i trwaty technikg) na zataczonym druku -
Formularz ofertowy” (zatacznik nr 3);

- oferte nalezy sktada¢ w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 01.04.2021 r. do godz. 15.00
w siedzibie Zamawiajacego osobiscie, poczta na adres Zamawiajacego lub pocztg elektroniczng na
adres biuro@zazvictoria.pl ;

- ze wzgledu na sytuacje epidemiczng, zaleca sig wysytanie ofert pocztg elektroniczng;

- oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po ww. terminie zostanie zwrdcona wykonawcy bez
otwierania;

- Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte przed uptywem terminu
jej sktadania.

10. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 01.04.2021 r. 0 godz. 15.00 w siedzibie Zamawiajgcego.

11. Sytuacje dopuszczajgce uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy uniewazni prowadzone postepowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego
w nastepujacych przypadkach:
1) nie ztozono zadnej oferty speiniajacej wymagania udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt. 5;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfi-
nansowanie zamowienia;
3) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykona-
nie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajgca: nazwe (firme), siedzibe i adres Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano zostanie przekazana oferentom najpdzniej w terminie 7 dni od dnia sktadania
ofert.

* niepotrzebne skreslic

Zaktad Aktywnos
e e e e e o SR

Zawodowej

Ari

Watbrzych, dnia 25 marca 2021r.
podpis Zamawiajgcego



Zatacznik nr 5
Nr postepowania: 32021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Adres inwestycji — ul. Przywodna 1, 58- 301 Watbrzych
Kody CPV

Kod gfowny:
09332000-5

Kody dodatkowe:
45000000, 45310000, 45400000, 45450000, 09331200-0, 45311000-0, 45311200-2, 45315300-1,
71200000-0, 71300000-1, 71323100-9

1. Zestawienie instalacji

Przewiduje sie montaz optymalnej liczby paneli fotowoltaicznych, ktére bedg w stanie wytworzyé
energie elektryczng w ilosci co najmniej 26 MWh rocznie oraz gwarantujgcg roczng redukcje CO2
na poziomie nie mniejszym niz 20 t.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektéw lub zakres robét budowlanych
2.1 Opis stanu istniejgcego

1. Parametry wielkosci obiektu:
- pow. zabudowy — ok. 240 m kw.,
- pow. dachu ptaskiego — ok. 270 m kw.
Zamawiajgcy rekomenduje przeprowadzenie wizji na terenie obiektu i dokonanie wtasnych pomia-
row przed opracowaniem oferty.
2. Budynek dawnej Sali gimnastycznej, wyodrebniony architektonicznie, przylegajacy czescig jednej
Sciany do tacznika, taczgcego z budynkiem mieszkalnym,__z_I_Q_!(a_IE_zo_wanym w budynku dawnej szkoty.
3, Dééhy bud\/nkéw 'm_ryodrebnioné, w I;ohs"cr'ljkcji_f ptyt betonowych, pokrytych papa.
4. Inwestycja jest prowadzona na terenie miasta Watbrzycha.
5. W budynku wykonano prace budowlane zwigzane z przebudowg na sktadnice akt.

2.2 Wymagania ogélne

1. Przedmiot zamdwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej
starannosci.

2. Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw w zakresie bez-
pieczenstwa konstrukcji, bezpieczefistwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia i srodo-
wiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszace obiekty po-
winny miec trwatg i niezawodng konstrukcje.

3. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe i posia-
dac niezbedne certyfikaty.

4. Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy powinny by¢ sprawdzone w praktyce
eksploatacyjne;j.

5. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzu-
jacych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wia-



snym staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegéinoéci:

1) stosowanie wylgcznie materiatow odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowa-
nia zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych
na obiekcie,

2} zapewnienie dostaw materiaidw i urzadzen,

3) wykonanie wszystkich robét budowlano-montazowych wymaganych normami, warunkami
techinicznymi wykonania i odbioru zawartymi w niniejszym przedmiocie oraz stosownymi
przepisami: pomiardw, badan, préb oraz rozruchow,

4) udziat we wszelkich odbiorach instalacji,

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowa-
dzania robét budowlanych wtascicielom sasiednich dziatek, na ktérych beda prowadzone ro-
hoty,

6) naprawa lub pokrycie kosztdw napraw uszkedzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

7) zapewnienie wymaganych nadzordw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwa-
torskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisa-
mi,

8} pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,
w tym opfat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

9} zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana.

2.3 Dokumentacja projektowa

1.

6.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty nie-
zbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zapro-
jektowania robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia.

. Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowq zgodng z Rozporzadzeniem

Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
meniacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wykonawca w razie pofrzeby zapewni nadzér autorski przez caty okres tiwania inwestycji realizo-

wanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre dokumenty byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnicne lub wymagaja uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadze-

“nie weryfikacjii/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt —

przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiaja-
cego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonaw-
cy nie spetnia wymagan Umowy,

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystlkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realiza-
cji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcey wynikajgcej z kon-
traktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii réwnowaznych pod
warunkiem, Ze nie pogorsza one funkcjonalnodci realizowanej inwestycji.

. Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu Projekt wykonawczy,

obejmujacy:

1) czynnosci niezquné do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgce
uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli badzie wymagane), lub zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowlanych {jezeli bedzie wymagane), poprzez m.in.:

2) inwentaryzacje budynkdw (w tym dokonanie oceny stanu technicznege budynkow pod katem
ich wytrzymatosdci na obcigzenie) i terenéw przeznaczonych do montazu mikroinstalacji, prze-



prowadzenie analizy najefektywniejszej lokalizacji mikroinstalacji,

3) sprawdzenie zatozen techniczno-technologicznych,

4) uzyskanie warunkow technicznych lub uzgodniend od gestordw istniejacego uzbrojenia infra-
strukturalnego w przypadku, gdy wystapi taka konieczno$é, przedstawienie i uzgodnienie
z Zamawiajacym warunkdw wyjsciowych do projektowania, ktére beda podstawg dalszych prac
projektowych obejmujgce m.in. rozwigzania projektowe wraz z dokumentami potwierdzaja-
cymi jakosc i parametry techniczne przyjetych do uzycia urzadzen i materiatéw oraz zaakcep-
towanie przez Zamawiajgcego,

5) uzyskanie w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa decyzji
administracyjnych wynikajacych z przepisow prawa oraz innych dokumentéw wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym: opinii, uzgodnien rzeczoznawcdw, gestordw sieci
i jednostek administracji, materiatéw geodezyjnych (o ile bedg potrzebne) oraz dodatkowych
analiz i opracowan pomocniczych w niezbednym zakresie.

2.4 Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajacemu

1. Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

= Tytut dokumentu,

= Nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) oraz podtytut,

= Etap projektu (jesli dotyczy),

= Date powstania dokumentu,

= Nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

= Oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma zastoso-

wanie,

= Nazwe i adres Zamawiajgcego,

= Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

= Pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z obja$nieniami (jesli

dotyczy),

= Nagtdwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu,

= Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony.

2. Zamawiajgcy wymaga rowniez przekazania catej dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie
pdf oraz zeskanowanej w formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD/BR.

© 2.5 Koncepcja projektowa
Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.
2.6 Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r.
poz. 290) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW (tzw. mikroinstalacja), instalowanych w ist-
niejacych spetniajgcych wymagania pomieszczeniach zwolnione sg z obowigzku uzyskania prawo-
mocnego Pozwolenia na budowe. Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi przepisami lub
ktérys z elementéw towarzyszacych bedzie wymagat pozwolenia, nalezy uzyskac¢ prawomocng decy-
zje do dnia rozpoczecia prac.

2.7 Projekt wykonawczy

1. Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej o parametrach (moc dla instalacji PV)
zgodnych z zestawieniem instalacji. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi:



1) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilosci 2 egz. (w formie utrwalonej na piSmie oraz
w formie elektronicznej) dla kazdej instalacji.

2) Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac beda wigkszej ilosci kopii {np. uzyskanie pozwolenia
na budowe) wykonawca sporzadzi wymagang ilosc egzemplarzy.

3) Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidiowego wykonania instalacji
elektrycznej instalacji modutéw PV. Kierunek i kat nachylenia paneli, powinien by¢ tak dobrany,
aby umozliwi¢ optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii od nasto-
necznienia, przy dostepnej powierzchni dachow.

2.8 Roboty budowlane

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowane]j i zatwierdzonej dokumentacji,
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

2. W zakres prac budowlanych wehodzi wykonanie kompletnej mikroinstalacii, zgodnie z opracowa-
na dokumentacjg projektowa, po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzer, wymaganych pozwolen oraz
dostosowanie istniejgcych instalacji do prawidiowego wspdtdziatania z wykonang instalacja
z uwzglednieniem niezbednych prac towarzyszgeych, w tym w szczegolnosci:

- przejecie przez Wykonawce od Zamawiajgcego placu budowy i przygotowanie migjsca pod montaz

mikroinsialacji,

- ustalenie przebiegu trasy przewodéw od miejsca montazu mikroinstalacji do wpigcia w istniejgcy

instalacje,

- maontaz mikroinstalacji,

- wykonanie pofgczenia z instalacja elektroenergetyczng obiektu,

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeri przeciwprzepieciowych i instalacji odgromowej, jesli jest

wymagana lub przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do mikroinstalacji,

- wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow,

- zabezpieczenie migjsc przebid i przejsé przewodow elektrycznych,

- wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z ukiadaniem przewodéw, montaz urzadzes,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie prébnego rozruchu przed odbiorem robot,

— uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentdw (protokotéw préb i badan, kart gwarancyj-

nych, ksiazek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku polskim),

- opracowanie operatu odbiorowego z wykonanej mikroinstalacji (w 2 egz.) zawierajacego: doku-

mentacje powykonawczg (jezeli zajda istotne zmiany podczas prowadzenia robot}, komplet kart gwa-

rancyjnych, badan, atestow, préb,

- opracowanie szczegdtowej instrukcji obstugi mikroinstalacji {zawierajgcej m.in. zalecenia biezgcej
konserwacji),

- przygotowanie zgtoszer wraz z wymagang dokumentacjg przytgczenia mikroinstalacji do sieci elek-
troenergetycznej - w imieniu Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa,

- przeprowadzenie szkolenia uzytkownikow instalacji w zakresie eksploatacji i obsfugi wykonanych
mikroinstalacji oraz sporzgdzenie protokotu obejmujgcego zakres szkolenia oraz uzyskanie oSwiad-
czen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu,

- wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug serwisowych w okresie obowigzywa-
nia gwarancji,

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
3.1 Uwarunkowania formalno-prawne

1. Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia
roboét.
Wykonawca zadania zobowigzany jest do zgtoszenia - w imieniu Zmawiajacego - przytgczenia mi-
kroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyj-
nego.

o]




3. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji
powigzanych, w tym projektdéw branzowych, operatéw, itp.

4. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb uprawnio-
nych do kierowania robotami.

5. Kadra Wykonawcy powinna:

1) by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

2) posiadac aktualne badania lekarskie,

3) posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac.

3.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

1. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca winien z odpo-
wiednim wyprzedzeniem uzgadniac z Zamawiajgcym.

2. Na okres robot budowlanych nalezy przewidzie¢ i zapewnié¢ mozliwo$é dojazdu ciezkiego sprzetu
na teren budowy.

3. Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robdt w
obrebie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi
zarzadcy danej drogi.

3.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).

4 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Obiekt po zakoriczeniu zadania ma odpowiadac przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom
szczegdtowym i odrebnym.

2. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej.

_3. Instalacja fotowoltaiczna bedzie miata za zadanie produkowac energie z wykorzystaniem energii _

odnawialnej (promieniowania stonecznego).

4. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elek-
trycznej oraz cieplnej pochodzacej z konwencjonalnych zrddet, co jednoczesnie wptynie na reduk-
cje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

5. Instalacje fotowoltaiczne zostaly tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej
nie przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Bedzie mozliwosé
wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o czym
mowi Ustawa OZE (Dz. U. z 2015 poz. 478 z pozn. Zm.).

5 Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamowienia
5.1 Opis robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegac bedzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach zgodnych
z zestawieniem lokalizacji i dopasowana do zapotrzebowania obiektu.

5.2 Zakres robdt budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg towarzysza-
cg, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji. Wy-



tyczne dotyczace budowy gidwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalsze] czesci. Wskazane
parametry majq za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego
przez Zamawiajgcego.

6 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlanc-konstrukceyjnych i wskaznikdw ekonomicznych
6.1 Przygotowanie terenu budowy

1. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiazany jest wykonac i umiescic na
swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktore beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. J

2. W razie koniecznoéci, na czas wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostar-
czyé na swdj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, rusztowania,
znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze i inne.

3. Wykonawca na swoj koszt moze zorganizowal zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6.2 instalacja Fotowoltaiczna

1. Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1) muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania oraz dostep-
nych powierzchni montazowych,

2) nie mogg podiegad zacienieniu przez inne obiekty,

3) muszg uwzgledniaé szeroko$¢ geograficzng pod katem $redniorocznego nasfonecznienia,

4) ich rozmieszczenie i konfiguracja potaczenia musi zapewnia¢ jak najwigkszy uzysk energii,

5} ich rozmieszczenie musi pozwalaé na swobodny dostep eksploatacyjny do kazdego panela,

6) panel musi posiadac certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 61215 fub PN - EN 61646 lub z normami
rownowaznymi wydanyrmi przez wiasciwa akredytowang jednostke certyfikujaca.

2. Minimalne parametry paneli fotowoltaicznych, wymagane przez Zamawiajacego:

1) Moc minimalna {warunki STC) Pmax[W] - 340

2) Tolerancja mocy W - -0/ +5

3) Sprawnos¢ (warunki STC} [ %] - Min. 19,5 %

4 ll0éé diod bypass [pes] - Min. 3 R T e

5} Stopier ochrony puszki przytaczeniowej - Min IP68

6) Specyfikacja szkta - Szkto bezpieczne 3,2 mm; antyrefieksyjne

7) Min. wytrzymatos¢ na obcigZenia od $niegu Pa - Min. 5200

8) Min. wytrzymatos¢ na parcie i ssanie wiatru Pa - Min. 2200

9) Diugo$éé modutu mm - max.- 18300

10) Szeroko$¢ moduty mm - max 1100

11) Rama: aluminiowa, anodowana,

12} Gwarancja nominalnej mocy wyjéciowe]j na poziomie 80% - Min. 25 lat
13) Dodatkowa, potwierdzona odporno$¢ mgta solna, amoniak

Konstrukcja wsporcza

1. System fotowoltaiczny nalezy zamocowa¢ do dachu za pomoca specjalnego systemu montazowe-
go.

2. Wykonawca wyhierze odpowiedni system montazowy dia danej lokalizacji.

Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

4. Wykonawca uszczelni wszystkie przejécia przez poszycie dachowe, Sciany budynku do petnej
szczelnosci.

5. W przypadku braku mozliwoéci lokalizacji paneli na ptaszczyZnie potudniowej, nalezy zainstalowac
je na konstrukcjach kierunkujacych.

W




Przeksztattniki DC/AC

1. W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, do kazdego panela dobrane
zostang mikroinwertery.

2. Ze wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni.

Lokalizacje inwertera uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

4. Rodzaj inwerteréw nalezy dobrac w zaleznos$ci od mocy i uktadu instalacji.

W

Wymagania ogdlne dla mikroinwerteréw:

Zakres temp. pracy - - 40° Cdo + 65°C

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej - 4 — 100 %
Dopuszczalne miejsce montazu - na zewnatrz budynkdw,
Stopien ochrony obudowy — min. IP 67,

Maksymalny prad zwarcia DC - 15 A,

Napiecie wejsciowe DC min. 48

Minimalne napiecie wejsciowe Max 165 V

Moc wyjsciowa szczytowa — 250VA,

. Hos¢ faz—1-3,

10. Napiecie wyjsciowe nominalne/zakres - 230 V /184 — 276V
11. Wydajnos¢ wazona — min. 95 %

©ENDU A WN R

Oprzewodowanie strony DC

Pomigdzy panelem fotowoltaicznym a mikroinwerterem nalezy zastosowac konektory przewodowe o
przekroju 4 mm?, zakonczone ztgczami MC 4 (po stronie inwertera) oraz QC4.10 lub QC4.10-35 (po
stronie panela).

Oprzewodowanie strony AC

Pomiedzy inwertorami a rozdzielnig gtdéwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane o parame-
trach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. OO PO
Przekroj przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz wa-
runkow zwarciowych danej sekcji.

Rozdzielnia gtéwna zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkow pracy inwertorow.

Uktady pomiarowe

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a takze po-
bieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje
uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgtosi do lokalnego OSD przytaczenie mikroinstalacji.

Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ koniecznosé stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych norm. Przy ko-
niecznos$ci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma PN-EN
62305-3, PN-EN 62561-2.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami
Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami.



Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajacego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elek-
trycznej, nalezy zastosowaé dodatkowy wylgeznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji
zmiennopradowej. Nalezy stosowat sie do wytycznych okredlonych w normie PN-1EC-60364.

6.3 WykonAczenia

Projektujac oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazyé do tego, aby jak
w najmniejszym stopniu ingerowaé w elementy wykoriczenia istniejacych obiektow (oktadziny we-
wnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.}).

Jednak, gdy pojawi sie konieczno$é przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania rob6t in-
stalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢ nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejécia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac
instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do za-
daf wiaéciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykoriczenia miejsc zwigzanych z prowadze-
niem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie znisz-
czenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukeyjnych obiektu niezwigzanych z wykony-
wang instafacja lub w zakresie wigkszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca
i jest on zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

6.4 Zagospodarowanie terenu

Po zakoficzeniu robot instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia przekazanego
terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynnodci obejmujgcych uprzatnigcie terenu robot obejmuje
m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatow wykorzystanych, usunigcie
sprzetu, maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza
socjalnego dla pracownikéw, usuniecie innych odpaddw powstalych w trakcie prowadzenia robot
oraz uprzatnigcie otoczenia.

6.5 Gwarancje .

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym gwarancja. Koszty

serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwaranciji na roboty pokrywa Wykonaw-
ca.

W ramach przedmiotu zaméwienia ustala sig nastepujacy wykaz gwarancji: -

» roboty budowlano — montazowe - minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiaja-

cego {bez uwag) protokotu odbioru kodcowego,

» panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat na 80% wydajnosci,

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania

inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 12 lat,

o Inwertery DC/AC 1 pozostaty osprzet instalacji minimum 12 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementow o pa-

rametrach nie gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki.

7 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.1 Koszty robét tymczasowych 1 prac towarizyszgcych
Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogolnych budo-
wy.

7.2 Wymagania dotyczgce stosowania sig do praw i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



7.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszel-
kie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowa-
nia. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

7.4 Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwo-
palne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na
dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez perso-
nel Wykonawcy.

7.5 Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na
miejscu instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawia-
jacego oraz bedzie z nim wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
i urzadzen zastanych w miejscach w ktorych beda realizowane instalacje.

7.6 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlno-
sci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonaw-
ca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

7.7 Wymagania dotyczgce materiatow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.



7.8 Wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy ub wynajety
do wykonania rob6ét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

7.9 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatow. Materiaty
i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

7.10 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa na roboty budowlane,
za jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projek-
towa, harmonogramem robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wiasny koszt. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pbiniej niz w czasie
orzez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP, ppoi. i odpowiednio
zabezpieczyé wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumenta-
cja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

7.11 Wymagania dotyczace badarh i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpo-
wiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy stosowac¢
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do
pomiaréw i badai Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organi-
zowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot ponosi Wykonaweca.

7.12 Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad poprawnej

bezpiecznej eksploatacji i konsérwacji dla prééani_kéw Zamawiajacego.

8 Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujace odbiory:

» Odbidr dokumentacji projektowej,

= Qdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= Odbiory czesciowe,

= Odbidr koncowy,

» Odbidr pogwarancyjny.

8.1 Odbiory dokumentacji projektowe]j

Odbiér dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego na etapie
przed przystgpieniem do robdt budowlanych. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokurentacjg
projektowa w iloéci wymagane] przez Umowe. Zamawiajacy zweryfikuje zgodno$¢ opracowanej do-
kumentacji z niniejszym przedmiotem zaméwienia oraz z warunkami Specyfikacji technicznej, jak
réwniez z obecnym prawodawstwem.

8.2 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Zamawiajacy.

8.3 Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja
odbiorowa.

8.4 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze Zamawiaja-
cemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw do odbioru koricowego.

Odbioru koricowego robét dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
sci Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych do-
kumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej, dokumentacjg projektowa, umowa i Spe-
cyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykoricze-
niowych, komisja odbiorowa przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego i czesciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy w ilosci 2 egzemplarzy,

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2 egzemplarzach,

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow,.

4) wyniki badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét Zamawiajgcemu — jesli dotyczy,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane,

7) gwarancje producentdéw na materiaty oraz wiasng na montaz instalacji.

W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozurnieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzo-
ru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9 Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge serwiso-
w3 przez okresy okreslone w pkt 6.5. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego,

— jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci
zapasowych.

10. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego



Przedmiot zaméwienia powinien byé zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regula-
cjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778),

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 r. poz. 520 ze zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz.
462 ze zm.),

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290),

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 1. poz. 672),

6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z pdin.zm.),

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191),

9) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2016 r. poz. 655),

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422),

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 r.
Nr 109 poz. 719),

12) Rozporzadzenie Ministra $Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow emisyj-
nych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania

lub wspotspalania odpadow (Dz. U. 2014 r. 1546),

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.),

Normy, a w tym:

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw,

b) EN 50167 Okablowanie poziome,

¢) EN 50168 Okablowanie pionowe,

d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne,

e) PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymaga-
nia ogolne,

_ f) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czg$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnie-

nie jakosci,

g) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 2 — Planowanie i wykonaw-
stwo instalacji wewngtrz budynkow,

h) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablo-
wania,

i) PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym,

j) PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabudowa-
niach uzytkowych Cze$¢ 3: Testowanie okablowania $wiatfowodowego.




Zatgcznik nr 3 do ,,Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci do 130 000 zt”

Nr postepowania: 3/2021

piecze¢ wykonawcy

Formularz ofertowy

(Petna nazwa WYKONAWEY }iuaismmiisiigimmsensimsmsessssssesis s s sys i svsesssivas u s i syvessasieissssimisss
o (o] o ERm— R S

Ul sovsassmmsmm s s ] S

REGOIN suisivsamsssmmmosisanmmsmsisisvssammsvnssimsiassiis MIB: covsimiammmmassisog

= - T - |1 ||

Odpowiadajac na zaproszenie do ztozenia oferty na:
»Wykonanie projektu, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku sktad-
nicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Watbrzychu”,

1. Oferuje wykonanie ustugi/dostawy/roboty budowlanej* bedacej przedmiotem zamdwienia, zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamowienia:

1.1. za cene:

- w kwocie netto ztotych: .....cccccevieviiiircciiiin

3 (0307 Y= TR )
- w kwacie brutto ZIotych: .....ccceeereeniirinnienriinnniessesnnen

(S OB cunsvann v vver s o s b S S BTV A S VAV )
w tym podatek VAT w wysokosci ....... %, to jest w kwocie ztotych: .....ccovveeriiiiieciiiiniicciiini

(SIOWINIE o L T R s T e )

1.2. w terminie do

2. Oswiadczamy, ze:
1) jestesmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
2) posiadamy uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
3) posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i techniczny, a takze
pracownikdw zdolnych do wykonania niniejszego zamdwienia;
4) znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
przedmiotowego zamowienia.
3. Oswiadczamy, ze cena podana w ofercie jest obowigzujgca w catym okresie trwania zlecenia
i zawiera wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia jakie ponosi Zamawiajgcy.
4, Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

D) e ettt e
* niepotrzebne skresli¢

data podpis wykonawcy



Zatacznik nr 4

Nr postepowania: 3/2021
Watbirzveh: cosasmansamsnnnn

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO nr 3/2021

»Wykonanie projektu, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na budynku sktadnicy
akt przy ul. Przywodnej 1 w Watbrzychu”.

Umowa zawarta w Watbrzychu w dniu ..........c.c......... 2021 r. pomiedzy:

Gming Watbrzych - Zaktadem Aktywnosci Zawodowej ,Victoria” w Watbrzychu, ul. 1 Maja 112, 58-305
Watbrzych, reprezentowanym (na podstawie petnomocnictwa, z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez: Pana Marka Pabisza — Dyrektora
Zaktadu zwanym dalej ,Zamawiajacym”

d

weany

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS - stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1.

rreey

2.

zwanymi dalej ,Wykonawcg”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie , Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 3/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnetrznego
Regulaminu udzielania zamdéwieri publicznych o wartosci do 130 000 ztotych, dokonat wyboru oferty

Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

g
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu, dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
na budynku sktadnicy akt przy ul. Przywodnej 1 w Watbrzychu, przeprowadzone z zachowaniem wszelkich
warunkow ujetych w Specyfikacji technicznej (Zatacznik nr 5) oraz w ,,Formularzu ofertowym”, stanowigcymi
zatgczniki do postepowania przetargowego nr 3/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczone i zamontowane materiaty sg fabrycznie nowe i posiadaja niezbedne
certyfikaty oraz spetniaja wymagania okreslone w Specyfikacji technicznej do postepowania.
2. Realizacja umowy nastgpi w terminie do dnia: . O —
3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy, nastqpl bezposrednm po zakonczeniu prac montazowych oraz
podpisaniu protokotu odbioru.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zgodnie z Ofertg Wykonawcy, Strony ustalaja
wynagrodzenie Wykonawcy na kwote w wysokosci:

- netto .. .zt (stownie: .............. s R B, ZTOTVCR),
- podatek Vat wg stawkr 23% PR N - (siownle ... ztotych),
- brutto .. a7t (siownle B et e sy e e taene .. ztotych).

2. Zaptata nastapl przeiewem w termlnle 21 dl’ll od daty otrzymanla poprawnie wystaw:onej faktury VAT,
na konto wskazane na fakturze.

3. Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy, zatwierdzony
przez Zamawiajacego.



4. Faktury VAT nalezy wystawia¢ w ponizszy sposob: Nabywca: Gmina Watbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300
Watbrzych NIP: 886-25-84-003, Odbiorca lub Platnik: Zaklad Aktywnosci Zawodowej ,Victoria”
w Watbrzychu, ul. 1 Maja 112, 58-305 Watbrzych.

5. Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie faktury drogg elektroniczng na adres: faktury@zazvictoria.pl

§4

1. Wykonawca udziela reene-Miesiecznej gwarancji na urzadzenia oraz ich montaz, przy zachowaniu
warunkéw eksploatacji producenta zawartych w dokumentagiji techniczno-ruchowej urzadzen,
stanowiacej zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do éwiadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach okreslonych
w Specyfikacji technicznej, ponoszac petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte zrealizowanie reklamacji.

3. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw, wymian w okresie gwarancji i rekojmi, w tym koszty
dojazdéw, transportu, demontazu i montazu.

4. Zgtoszenie reklamacji dokonane telefonicznie, faksem lub poczta elektroniczng uwazane bedzie
za doreczone i bedzie wywotywac takie same skutki jak wezwanie wystane na pismie.

5. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacjeg, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.

6. taczny czas realizacji i naprawy przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 4 dni roboczych od ztozenia
zgtoszenia przez Zamawiajacego.

§5

Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3

ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreélonego w § 3 ust. 1;

3) zwioki w usunieciu wad — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
za przedmiot umowy za kazdy dzier zwioki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego
przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,

4) za niewykonanie i nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzic odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
og6lnych w przypadku poniesienia szkody przekraczajacej wysokos¢ kar umownych.

—3.Za op6znienie w zaptacie wynagrodzenia-umownego; Wykonawca moze stosowac odsetki ustawowe..

4. W przypadku, gdy Zamawiajacy odstapi od umowy, Wykonawca nafozy na niego kare wysokosci
10 %wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniést na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreélonych w przepisach ustawy Pzp na kwotg rowng 10 %
Ceny ofertowej brutto.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawceg,
w tym usuniecia Wad, w szczegdlnodci roszczerh Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

7. Kwota W WYSOKOSC covvvevrvererens (STOWNIE vt ) ztotych stanowigca 80 % Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, zostanie swrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 20% wartosci

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .o (GHINNTIBE .ppmcemiissssciiitinsisissusmms ibaienisaly

zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

§6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 15 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, gdy Wykonawca:



1) nie wykonuje nalezycie przedmiotu umowy,
2) nie wykonuje przedmiotu umowy,
3) opdinia sie z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 7 dni.

3. Z uprawnienia do odstgpienia w przypadkach wskazanych w ust. 2 moina skorzystac¢ w okresie 3 dni od
powzigcia wiadomosci o wystgpieniu wskazanych w ust. 2 okolicznosci, a w przypadku wezwania do
zaprzestania naruszen, nie pozniej niz 2 dni od wptywu terminu wskazanego w wezwaniu do zaprzestania
naruszen.

4. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy, Wykonawca nie moze zgdac
wynagrodzenia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

§7

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej.

§8

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane okresu przewidzianego na ukoriczenie rob6t w przypadku zaistnienia przyczyn
uniemozliwiajgcych terminowe zakoriczenie umowy, niezaleznych od Wykonawcy. Strony zobowigzujg sie do
natychmiastowego wzajemnego poinformowania o zaistnieniu takich przyczyn.

2. Zmiana terminu wymaga aneksu do umowy.

§9

1. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory moggce wynikac na tle umowy, rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych: rozjemstwo, zapis na sad polubowny, arbitraz.

§10
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zataczniki:

1. Petnomocnictwo dla Dyrektora ZAZ , Victoria” Marka Pabisza,
2. Petnomocnictwo Wykonawcy,

3. Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



